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Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda
43000 Bjelovar, Matice h rvatske 1 5, Tel. 043t247 -220, F ax. 0431247 _225
ekol o g ija@zzjz-bjelova r. h r

Analiticki broj uzorka: p 1000 2020

Vodoopskrbna zona:

Vrsta uzorka:
Vremenske prilike:
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Vrsta analize:
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Zakljudak:

02613

BJ ELOVARS KO.BI LOGORSKR ZU PRIrI IIN
UPR. ODJEL ZA GRADIT., PROMET I PROST. URED.
Ante Stardevi6a 8
43OOO BJELOVAR

ANALITIErO

BJELOVAR A

voda za ljudsku potroinju - PRERADENA PODZEMNA VODA
Obladno

TROHA-DIL, GI.,'DOVAC

SLAVINA - EN.IruN KUHINJA

po SluZbiza zdravstvenu ekologiju/ K. Cajner

tzvJescr

12.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
15.10.2020

Analiza B - Monitoring razvodne mreZe

Vrijeme uzimanja uzorka: 08:30
Vrijeme dostave uzorka. 14:iS
lspitivanje zavr5eno: 15.10.2020

lspitivani uzorak "vode za ljudsku potro5nju" s obzirom na analizirane pokazatelje je sukladan
uvjetima koji su propisani Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodam a anaii.e, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro5nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (Narodne novine br.12s11z i ewzo)o).

Rukovoditeti StuZbe.
Ljiljana Jardov, univ.si:ec.techn.aliment

[""u
(\

*akrediti!"ane metode
-Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakliudkuKezulull se oonose lsklluclvo na_an€lizirani uzorak.i ne smiju be umnoZavati bez odobienja izvrSitelja niti koristiti u reklamne svrhe.sluzba za zdravstvenu 6kologiiu nije odgovorna za intormadile io-bi";;;#'i ffia:i; j:'t1[". sam rzvrsio uzorkovanje(vrsta uzorka, lokacija, mjesto, datum i viiieme uzorkovania)'

mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna nd zantlev u i;pitnom tiooiJtorlu. - --
Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u t'ekstu deklaraciie prbizvodd osim ako nije uiouor"no posebnim ugovorom.t.m.{emperatura mjerenja

Stranica 1

1 7O?5,HAA

Bjelovar, 15.10.2020

1 zakljucak nije ukljuden u opseg akreditacije

Ob-04a,Rev.4



.1 7025^HAA

Analiti6ki broj uzorka: P 1000 2020

Bjelovar, 15.10.202A

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv Metoda Tehnika M.j. Vrijednost MDK** udovoljav:

Uzorkovanje vode za

ljudsku potroSnju

HRN ISO 5667-5:2011

Temperatura Digitalni termometar "C 1B 25 DA

Mutno6a HRN EN 15O7027.2001 Turbidimetriia Nru <0.72 4DA
Boja SM 2120 C (23rd Edition) Spektrofotometrija mg/L Ptco skale (pH 8.0) <4 20 DA

Miris HRN EN 1622:2008 Senzorika bez mirisa bez mirisa DA

Okus HRN EN 1622:2008 Senzorika bez okusa bez okusa DA

pH- HRN EN ISO 10523:2012 Potenciometriia pH jedinica (t.m. 21.0'C) 7.6 6 5-9.5 DA

Elektrovodljivost. HRN EN 27888.2008 Konduktometrija ps/cm pri 20"c (t.m.21 .2"C) 434 2500 DA

Utro5ak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001 Titrimetrija mg/l oz 0.6 5.0 DA

Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2001 Spektrofotometrija ms/l cl, 0.10 0 5 DA

Zeljezo lC UV /lS spektrofotometrija lonska kromatografija pg/l

s postkolum. derivatizacijom

Fe <30 200 DA

Mangan UVA/IS spektrofotometrija lonska kromatografija ug/l Mn 27 50 DA

s postkolum. derivatizacijom

Aluminij HACH Metoda 8012 Spektrofotometrija pg/l Al <20 200 DA

Kloridi" HRN EN ISO 10304-1:2009 lonska kromatografija mg/L Cl 5.5 250 DA

Nitriti" HRN EN ISO 10304-1:2009 lonska kromatografija mg/l No' <0.1 3 0.50 DA

Nitrati* HRN EN SO 10304-1 :2009 lonska kromatografija" mg/l No, 1.6 50 DA

Amonij- HRN EN SO 14911:2001 lonska kromatografija mg/L NHr <0.11 0.50 DA

Fluoridi* HRN EN SO 10304-1 :2009 lonska kromatografija mg/l F 0.12 1.5 DA

Fosfati* HRN EN SO 10304-1 :2009 lonska kromatografija pg/l P <226 300 DA

Sulfati" HRN EN ISO 10304-1 :2009 lonska kromatografija mg/l SO. 8.0 250 DA

Natrij- HRN EN ISO 1491 1 :2001 lonska kromatografija mg/l Na 7.1 200 DA

Kalij- HRN EN ISO 14911:2001 lonska kromatografija mg/l K 0.92 12 DA

Magnezij- HRN EN ISO 14911:2001 lonska kromatografija mg/l Mg 21

Kalcij* HRN EN ISO 1491 1:2001 lonska kromatografija mg/l ca 65

Bakar UVA/IS spektrofotometrija lonska kromatografija mg/l cu

s postkolum. derivatizacijom

<0.018 2DA

Cink UV /lS spektrofotometrija lonska kromatografija pgttzn 24 3000 DA

s postkolum. derivatizacijom

Nikal UVA/IS spektrofotometrija lonska kromatografija pg/l Ni <19 20 DA

s postkolum. derivatizacijom

Kobalt UVA/IS spektrofotometrija lonska kromatografija pg/l Go

s postkolum. derivatizacijom

<21

Ukupna tvrdo6a HRN ISO 6059:1998 Titrimetrija mg/l CaCoa 241 .65

Ukupna suspendirana tvar HRN EN 872:2008 Gravimetrija mg/l <2 10 DA

Fenoli SM 20th Edition Spektrofotometrija ps/l <10

Detergenti anionski HRN EN 903:2002 Spektrofotometrija ps/l <50 200 DA

Hidrogenkarbonat HRN EN ISO 9963-1 :1998 Titrimetrija mg/l HCoo 305.0

Analitidar:
Ana Maturanec, mag.biol.

''\rt\ijlP-\ulqll-tL
I

Mikrobiolo5ki pokazatelji

Naziv Metoda Tehnika M.j. Vrijednost MDK"* Udovoljava

"akreditirane metode
**lvlaksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaklju6ku.
Rezultati se od4ose i'sk|]udivo na analiziiani uzorak i ne sniiju se urrnoZavati bez odobienja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe.
Sluzba za zdravstvenu ekologiju nije odgovorna za informacije dobivene od kupca ako je kupac sam izvrsio uzorkovanje
(vrsta uzorka, lokacila, mjesto, datum i vrijeme uzorkovanja).

mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.
Zabranjuje se isticanle imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

Stranica 2
t.m.-temperatura mjerenja
1 zakljudak nlje ukljuden u opseg akreditacije

Ob-04a,Rev.4



1 7025

Analitidki broj uzorka: P 1000 2020

Bjelovar, 15.10.2020

Uzorkovanje za HRN EN ISO 19458:2008
mikrobioloSku analizu

Broj kolonija na 36"C HRN EN SO 6222:2000 Total plate count cfu/1 ml 0 1OO DA
Broj kolonija na22"C HRN EN SO 6222:2000 Total plate count cfu/l ml n 1OO DA
Escherichia co/i HRN EN SO 9308-1 :2014 Membranska filtracija MF cfu/'100 ml U ODA
Ukupni koliformi HRN EN SO 9308-1 :2014 Membranska filtracija MF cfu/'100 ml ODA
Enterokoki HRN EN SO 7899-2:2000 Membranska filtracija MF cfu/100 ml tJ ODA
Pseudomonas aeruginosa HRN EN SO 1 6266:2008 Membranska filtracija MF cfu/100 ml 0 ODA

Analitidar:
Ljiljana Jardov, univ.spec.techn.aliment.

l"^"
,/\

Kraj izvj{ca { ispitivanju, .\ 
\

*akreditirane metode
""Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljudku.
Rezultati se odnose iskljudivo na anallzirani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe.
Sluzba za zdravstvenu 6kologiju nije odgovorna za informa6ije dobivene od kupca ako je kupac sam izvrsio uzorkovanje
rvrsta uzorka. lokaciia. miesto. datum i vriieme uzorkovania).

mjerna nesigurnost ne uzima u obzir, ali je dostupna na zahtjev u ispitnom laboratoriju.
Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
t.m.-temperatura mjerenja
1 zakljudak ni.je ukljuden u opseg akreditacije Stranica 3

Ob-04a,Rev.4
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Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Sluiba za zdravstvenu ekologiju

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
Zagreb, Rockefellerova 7

Tel: (01) 46 83 009, Fax: (01) 46 83 009

.*..,lJl;,1,..i'S3:'';il€ffiA
,,,.., ;l\\'i

''a'i1,,,.t.1'

HTJZ

Broj ispitnog izvjeStaja:
Naziv i identifikacija uzorka:

Vrsta uzorka;
Naru6itelj:

Tip zahtjeva:

Uzorkovao/la:
Lokacija uzorkovanja:
Vrijeme dostave:
Vrsta ispitivanja:

Podetak/kraj ispitivanja :

Konadna ocjena:

Datum: 17 "11.2020

ISPITNI IZVJESTAJ

205656 Oznaka uzorka: 3693/20
voda za ljudsku potro5nju, oznaka P 1000 2020, Troha-Dil, Gudovac, dajna
kuhinja (zona Bjelovar A)

Voda iz raarodnog sustava (spremnici i mreZa)
ZAVOD ZA JAVNO ZD RAVSTVO BJ ELOVARS KO.B I LOGORS KE ZU PAN IJ E,
SluZba za zdravstvenu ekologiju
Ulica Matice hrvatske 15, 43000 Bjelovar
Ugovor
Ur.br.: 04-20-03411-2010. i dopis od 13.10^2020.
Naruditelj
Troha-Dil,Gudovac (zona Bjelovar A)
13.10.2020.
prema zahtjevu, Paramefri skupine B u monitoringu vode za ljudsku potro5nju
(revizijski)
13.10.2020. I 16.1 1.2020.

Zakljudak je naveden u Prilogus I

Voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
dr.sc. Magdalena Ujevic Bo5njak, dipl.ing.

Dostaviti:
1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE ZUpnruUe, StuZba za zdravstvenu
ekologiju
Ulica Matice hrvatske 15, 43000 Bjelovar

Napomena:
1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekslu deklaracije proiryoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
2) lspitni izvjestaj rezultatje elektronidke obrade podataka te je punovaze6i bez::iga i potpisa.
3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenlaZavoda.
4) Akreditirane metode oznadene su u lspitnom izvjestaju x
5) Prilozi nrsu obuhva6eni podrudjem akreditacije

o-szE-28 lzdanje I pr er adb a'. 1 I 2 Stranica: 1 / 13 205656!2020



Broj ispitnog izvje5tajalQznaka uzorka: 205656 1 3693/20

REZU LTATI I.ABORATORIJSKI H ISPITIVANJA

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Podetak/krajispitivanja:'13.10.2020. I 16.11.2020.

Naziv uzorka:voda za ljudsku potroSnju, oznaka P 1000 2020, Troha-Dil, Gudovac, dajna kuhinja (zona
Bjelovar A)

ij Naziv parametra
l

<10

Bromati

iSilikati
I

Vlastita metoda,
oznaka:P-VODE-17,

t,izdanje:2|3,

jmodificirana SM

mo/L SiO
"z

22,0 t3,2 50

<15

4500-5iO^D (23.i2d.

2017) n z

Cijanidi Vlastita metoda,
Oznaka:P-VODE-54,
lzdanje:1/0

pg/L CN

Detergenti -neionski Vlastita metoda,

I 
oznaka:P-VODE-28,

lizdanje|12 
M

usll-

Bromoform

i Bromdiklormetan
l

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. Rezultali izra2eni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

DA

Metoda Mjerna Rezultat

SM 4500-Sz- I (23. ,mg/L HrS
i2d.,2017)-
prilagodeno

HRN EN ISO 10304-
4:2001 t

HRN EN ISO 10304-
4:2001 M

HRN EN ISO 15061: ,pgiL BrO

THM -ukupni trSil 4,5 t 1,5

HRN EN ISO 10301: iuo/L
2002

2,7 !4,5

0,4 r 0,1

pg/L 0,6 t 0,1

0,8 r 0,3

pg/L I .0,1 I 10

o-szE-28 lzdanje/prera dba: 112 Stranica: 2 /'1 3 205656/2020



Broj ispitnog izvje5tajalOznaka uzorka: 205656 / 3693/20

Naziv parametra Metoda Mjerna
jedinica

Rezultat *MDK Ocjena
ispravnosti

Trikloreten HRN EN ISO 10301:
2002

pg/L <0,1 10 DA

1,2-dikloretan HRN EN ISO 10301

2002
pg/L <0,1 3 DA

Policiklidki aromatski
ugljikovodici

Vlastita metoda,
Oznaka:P-VODE-34,
lzdanje:111,
modificirana HRN
EN ISO 17993:
2009 &

pg/L <0,005 0,1 DA

benzo(a)piren Vlastita metoda,
Oznaka:P-VODE-34,
lzdanje:111,
modificirana HRN

EN tSO 17993:
2009 €

pg/L <0,003 0,01 DA

benzo(b)fluoranten Vlastita metoda,
Oznaka:P-VODE-34,
lzdanje:111,
modificirana HRN
EN ISO 17993:
2009 s

pg/L <0,005 0,1 DA

benzo(k)fruoranten 
xlijlxll,l?i# ..
lzdanje:111,
modificirana HRN
EN ISO 17993:

pg/L <0,005 0,1 DA

2009 t

benzo(ghi)perilene lVlastita metoda, pgiL

I Oznaka:P-VODE-34,
lzdanje:111,
modificirana HRN
EN tSO 17993:
2008 s

fluoranthene Vlastita metoda,
Oznaka:P-VODE-34,
lzdanje:111,
modificirana HRN
EN tSO 17993:
2009 ri

ps/L

Napomena : Rezuliati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivanr uzorak. Rezultatiizraleni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
o-szE-28 lzdanje/preradba: 112 Stranica: 3 / 13 205656/2020



205656 / 3693/20

- Metode za koje je Odjel akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Mjerna nesigurnost izraZena kao pro5irena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k = 2, Sto predstavlja
95 o/o razinu pouzdanosti.
. Maksimalno doaroljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i

planovima sigurnosti vode za ljudsku potroSnju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125117, NN 39/20).

VoditeljOdsjeka
Filip Tomljenovic dipl.ing.

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se isklju6ivo na ispitivani uzorak. Rezultatiizra7.eni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

Naziv parametra Metoda Mjerna
jedinica

Rezultat *MDK Ocjena
ispravnosti

indeno(1,2,3-cd)pirene Vlastita metoda,
Oznaka:P-VODE-34,
lzdanje.111,
modificirana HRN

EN tSO 17993:
2008 s

pg/L <0,005 0,1 DA

Aromatski ugljikovodici -

benzen
HRN tSO 11423-1:
20a2 s

pg/L <0,2 1 DA

Ugljikovodici Vlastita metoda,
oznaka:P-VODE-36,
izdanje 1/0;HRN ISO
11423-1:2002

pg/L <5 50 DA

Akrilamid Vlastita metoda pg/L <0,05 0,1 DA

Epiklorhidrin Vlastita metoda pg/L <0,05 0,1 DA

Vinil klorid Vlastita metoda pg/L <4,2 0,5 DA

o-szE-28 lzdanje/preradba: 112 Stranica: 4 / 13 205656t2020



Broj ispitnog izvje6taja/Oznaka uzorka: 205656 / 3693/20

Odsjek za metale i metaloide

Podetak/kraj ispitivanja: 14J02A20. I 14.10.2020.

Naziv uzorka:voda za ljudsku potro5nju, oznaka P 1000 2020, Troha-Dil, Gudovac, 6ajna kuhinja (zona
Bjelovar A)

I - Metode zakojeje Odjelakreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025..2007

Mjerna nesigurnost izralena kao pro5irena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k = 2, Sto predstavlja
95 o/o razinu pouzdanosti.
* Maksimalno dozroljena koncentracija prema Pravilniku o parametrlma sukladnosti, metodama analize, monitoringu i

planovima sigurnosti vode za ljudsku potro5nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125117, NN 39/20).

VoditeljOdsjeka
mr. sc. Anica Benutic, dipl. ing

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. Rezultatiizra2eni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
O-SZE-28 lzdanlelpreradba:1l2 Stranica:S / 13 205656/2020

Naziv parametra Metoda Mjerna
jedinica

Rezultat *MDK Ocjena
ispravnosti

Berilij(Be) HRN EN tSO 17294-
2:2016 n

Llg/L <0,14 DA

Bor (B) HRN EN ISO 17294-
2:2016 s

mg/L <0,00058 1 DA

Vanadij (V) HRN EN tSO 17294-
2:2016 r

pg/L <0,02 5 DAi

Krom (Cr) HRN EN ISO 17294-
2:2016 n

pg/L 0,234 !0,021 50 DA

Arsen (As) HRN EN t3017294-
2:2016 d

pg/L 0,701 t 0,039 10 DA

Selen (Se) HRN EN tSO 17294-
2:2016 s

ugiL 0,405 r 0,023 10 DA

Srebro (Ag) HRN EN ISO 17294-
2:2016 I

ps/L <0,03 10 DAi
I

Kadmij (Cd) HRN EN ISO 17294-
2:2016 s

trg/L <0,03 5 DA

Antimon (Sb) HRN EN ISO 17294-
2:2016 il

pglL <0,27 5 DA

Barij (Ba) HRN EN tSO 17294-
2:2016 0

pg/L 13,1 r 0,5 700 DA

Ziva (Hg) HRN EN tSO 17294-
2:2016 s

pgiL 0,093 i 0,008 1 DA

0ovo (Pb) HRN EN tSO 17294-
2:2016 rs

pg/L 1,42 ! 0,14 10 DA



Broj ispitnog izvieStajalOznaka uzorka: 205656 / 3693/20

Odsjek za pesticide

Podetak/kraj ispitivanja: 23J02020. / 05.11 .2420.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro5nju, oznaka P 1000 2020, Troha-Dil, Gudovac, 6ajna kuhinja (zona
Bjelovar A)

Organofosforni pesticidi tVlastita metoda, pg/L

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-'10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
t

Klorfenvinfos Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,

0,5

pg/L

lzdanle:1l1, j

imodificirana US EPA
Metoda 525.3 QA12)

m

Klorpirifos Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,

pgiL

lzdanje:111,

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

u

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. Rezultaliizrai.eni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikaciie poiedine meiode. n.d. - niie detektirano.

Naziv parametra Metoda Mjerna
jedinica

Rezultat *MDK Ocjena
ispravnosti

Pesticidi ukupni Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)

pgiL <0,5 0,5 DA

Organoklorirani pesticidi Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

L'g/L <0,5 0,5 DA

lzodrin Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

g

pS/L <0,03 0,1 DA

lzdanje/preradba 112 Stranica: 6 / 13 205656t2020



Ometoat

Pirimifos-metil

Glifosat

izvje6taja/Oznaka 205656 / 3693/20

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

<0,03 0,1 DA

DA

iFosetil
I

I

<0,05 0,1

Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metoda, PE/L <0,01 0,1
Oznaka:P-PEST-10, l

lzdanje:1|1, i

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Triazini i metaboliti

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. Rezultati izra2eni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
O-SZE-28 lzdanjelpreradba:ll2 Stranica: 7 / 13 205656/2020

Vlastita metoda, pS/L

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje.111,
modificirana US EPA i

Naziv parametra Metoda Mjerna
jedinica

Rezultat *MDK Ocjena
ispravnosti

Klorpirifos-metil Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

trg/L <0,03 0,1 DA

Malation Vlastita metoda, lpg/L
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)l

mi

<0,02 0,1 DA

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pg/L <0,03 0,1

ug/L I <0,031 0,1

Vlastita metoda, ipg/L
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)



Broj ispitnog izvje5tajalOznaka uzorka: 205656 13693120

Vlastita metoda, pg/L

Oznaka:P-PEST-10. i,]
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

;

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 5253 QA12\

<0,021 0,1 I DA

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-'10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metoda, pg/L I .0,03
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA i

Metoda 525.3 (2012)

Hidroksi atrazin Vlastita metoda, pg/L i <0,03

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA l

Metoda 525.3 (2012)

Naziv parametra Metoda Mjerna
jedinica

Simazin

Desetil alrazin

Deisopropil atrazin

iVlastita metoda,

I Oznaka:P-PEST-10,
trSiL

lzdanje111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Desetil deisopropil
alrazin

<0,01 0,1

Desetil 2-hidroksi
alrazin

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. RezultaliizraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

0,1

0,1

DA0,1

0,1
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jalOznaka uzorka:205656 / 3693/20

Ocjena
ispravnosti

Hidroksi simazin

Hidroksi terbutilazin

Terbutilazin

Bentazon

Vlastita metoda, ipgil
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA ]

DA

Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:l11,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,

ug/L <0,05 0,1

<0,03 0,1

lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012\

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. Rezultatiizraieni kao manje od (<) odnose se na granicu

0,1

Naziv parametra

Vlastita metoda, lUgiL I .O,Og
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

<0,01 0,1 DA
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Herbicidi imetaboliti Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metoda, pg/L I .0,01
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)) 

l

Vlastita metoda, pg/L <0,02
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1|1, 

I

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Desmetil isoproturon

metode. n.d. - niie detektirano.
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Broj ispitnog izvjeStajalAznaka uzorka: 205656 / 3693/20

Naziv parametra Metoda Mjerna
jedinica

Rezultat *MDK Ocjena
ispravnosti

Dikamba Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012\

ug/L <0,05 0,'1 DA

Dimetenamid-p Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1|1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pg/L <0,01 0,1 DA

Diuron Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

usiL <0,02 0,1 DA

2,4-D Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pgiL <0,02 0,1 DA

2,6-diklorobenzamid Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

ug/L <0,02 0,1 DA

lzoproturon Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA

Metoda 5253 QA12)

trg/L <0,0'1 0,'1 DA

Klorotoluron Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

ug/L <0,42 0,1 DA

Linuron Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:l11,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pg/L <0,02 0,1 DA

MCPA Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-'10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012\

ug/L <0,02 0,1 DA

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. Rezultati izra2eni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikaciie poiedine metode. n.d. - nije detektirano.
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Broj ispitnog izvje5taja/Oznaka uzorka: 205656 / 3093/20

Naziv parametra Metoda Mjerna
jedinica

Rezultat -MDK Ocjena
ispravnosti

Mekoprop Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

ugiL <0,05 0,1 DA

Pendimetalin Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

uS/L <0,02 0,1 DA

Prosulfokarb Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

ug/L <0,01 0,1 DA

Fungicidi (ftalmidi,
benzimidazoli,
ditiokarbamati,
strobiluri n i, konazolni)

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pg/L <0,5 0,5 DAi
I

I

I

I

I

Azoksistrobin

l

I

Folpet

l

I
i

I

Mankozeb

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdan)e:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pg/L

trg/L

pg/L

<0,05

<0,02

<0,03

0,1

0,'1

0,'t

DA

DA

DA

Propineb Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

ug/L <0,04 0,1 DA

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
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Broi is aka uzorka: 205656 / 3693/20

MetodaNaziv parametra

Tebukonazol

Tiofanat-metil

Kloracetamidi

Acetoklor

Acetoklor ESA

lAcetoklor OXA
I

l

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-'10,
lzdanje:l11,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metoda, ug/L
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1|1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1|1,

DA

DA

DAug/L

<0,05

<0,01 0,1

modificirana US EPA i

Metoda 525.3 (2012) 
1

S-metolaklor Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

:

Metolaklor ESA

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljudrvo na ispitivani uzorak. RezultatiizraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikaciie pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

Vlastita metoda, Ug/L
Oznaka:P-PEST-I0, i

lzdanje:1]1, 
]

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pg/L I .o,oz

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 QA12)

UgiL <0,0'1 0,1

Vlastita metoda, lpg/L
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

o-szE-28 lzdanje/prera dba 112 Stranica: 12 I 13 205656/2020



Broj ispitnog izvje5tajalOznaka uzorka: 205656 / 3693/20

Naziv parametra Metoda Mjerna
jedinica

Rezultat *MDK Ocjena
ispravnosti

Metolaklor OXA Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:111,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

ug/L <0,01 0,1 DA

M - Metode za koje je Odjel akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 1iO2S2OO7

* Maksimalno doaioljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i

planovima sigurnosti vode za ljudsku potro5nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125117, NN 39/20).

Analitidar:
Barbara Vudi6 dipl.ing.

Kraj ispitnog izvje|taja

Napomena : Rezultatr ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. Rezultatiizraleni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
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tsPtTNr lzvJESTAJ BR: 3693/20 (205656) 17.11.2020.

PRILOG I

ZAKLJUEAK

Konadna ocjena: ODGOVARA
Naziv uzorka: voda za ljudsku potroSnju,oznaka P 1000 2020,Troha-Dil,Gudovac,dajna

kuhinja (zona Bjelovar A)

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnostl voda i vodoopskrbu

Rezultati za pokazatelle koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno doaroljenim

koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti

vode za ljudsku potro5nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.

125t2A17 i3912020).

Odsjek za metale i metaloide

Masena koncentracija analita u uzorku je u skladu s naj'reiim dopu5tenim kolidinama utvrdenim u Prilogu l: Parametri

zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro5nju (mikrobiolo5ki, kemijski i parametri radioaktivnosti), Tablica 3. Kemijski

parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro5nju i Tablica 4. lndikatorski parametri, Pravilnika o parametrima

sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro5nju te nadinu vodenja registra

pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125117) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o

parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro5nju te nadinu

vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 3912020).

Odsjek za pesticide

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno doaroljenim

koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za

ljudsku potro5nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125117 i 391

20).


