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Republika Hrvatska
Hrvatski zavod zajavno zdravstvo
SIuZba za zdravstvenu ekologiju

Odiel za kontrolu zdravstvene ispravnostt voda i vodoopskrbu
RockefellerovaT ,10 000 ZagIgb

Tel: (01) 46 83 009 E-mail: vo

ISPITNI IZVJTSTAJ
Datum: 11.03.2024.

Broj ispitnog izvjeStaja: 237961 Oznaka uzorka: 342124

Naziv uzorka:
voda za ljudsku potroinju, oznaka
slavina u kuhinli (ZO Bjelovar A)

P 178 2A24, Djecji vrti6 Osmfleh, J. Gotovca, Bjelovar,

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreZa)

Naruditelj:
zAVoD zA JAVNo zDRAVSTVo BJELovARSKo-BlLocoRSKe Zupnnlle, sluzba za
zdravstvenu ekologiju, Ulica Matice hrvatske 15, 43000 Bjelovar

Tip zahtjeva: NarudZbenica

Datum dopisa a7.02.2424.

Uzorkov'ao/la: Narucitelj LokacUa:
Djecji vrtic Osmijeh, J. Gotovca, Bjelovar,

slavina u kuhinji (ZO Bjelovar A)

Datu mlv,njeme uzorkovanja : A6.A2.2A24. (09:00) Datu m/vrijeme dostave : AT .02.2A24. (10:00)

Vrsta ispitivanja:
prema zahgevu za Monitoring parametara skupine B (revizijski) i MiZ-Provedba dodatnog
pracenja HAAS iU _

Po6etak ispitivanja: a7.02.2424. Kraj ispitivanja: 11.03.2424.

Voditeliica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

dr.Sc. Magdalena Ujevic Bo5niak, univ.mag.ing.cheming.

Dostaviti:
1. zAvoD zA JAvNo zDRAvswo B.rELovARSKo-BtLocoRsxe ZupautJE, Sluiba za zdravstvenu ekologiju
Ulica Matice hrvatske 15,43000 Bjelovar

Naoomene:
1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako niie ugovoreno posebnim ugovoft,m.
2) lspitli izvjestaj rezultatje eleldonieke obrade podataka te je punovaie6i bez :iga i potpisa.

Si R&uftati ispitivanja odnose se isklju6ivo na ispitivani uzorak. Ne smiiu se umnozavati bez odobrenja Zavoda.
4) Akr€ditirane metode nose oznaku t, a fleksibilno akreditirane Fr
5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog rzvjestaja i nije obuhva6eni podrudjem akrcditaciis.
Oi m.iema nesigurnost je izraiena kao prosirena mjema nesigumost sa obuhvahim faKolom pokivanja kF2, Sto ptEdstavlja 95Vo razinu pouzdanosti.

7) Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnGe se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Si nfo je uzorkovanje proveo HZJZ rrliema nesigurnost rezultata obuhva6a i doprinosi nesigumosti uzorkovanja za sve akreditirane meiode.

9) HZJZ se odriEe odgovomosti kada su infiormacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utecati na valjanost rezultata.
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Oznaka uzorka: 342124

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Po6etak ispitivanja: 07.a2.2024. Kraj ispitivanja: 2 1.02.2424.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro5nju, oznaka P 1782024, Dje6ji vrti6 Osmijeh, J. Gotovca, Bjelovar, slavina u kuhinji
(ZO BjelovarA)

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat
Mjerna
nesig. "MDK

Ociena
ispravnosti

Kloriti I HRN EN ISO 1A3a4-4:2022, HRN EN ISO
15061 :20Q1 Hg/L ClO, <10 250 DA

Klorati I HRN EN ISO 10304-4:2022, HRN EN ISO
15061:2001 trg/L ClO3- < 10 250 DA

Cijanidi
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-S4,

lzdanje: 112 ug/L CN- < 15 50 DA

Bromati I HRN EN ISO fi304-4:2022, HRN EN ISO
15061 :2001

pglL BrO, - <2 10 DA

THM - ukupni I
Vlastita metoda, P-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanje: 210, Modificirana HRN

EN ISO 1A3A1:20A2
pg/L 3,8 0,7 100 DA

Kloroform I
Mastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanje: 210, Modificirana HRN

EN ISO 10301:2aAZ
pg/L 1,1 0,1 DA

Bromoform t
Vlastita metoda, P-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanje: 210, Modificirana HRN

EN ISO 10301:2A02
trgll 0,5 DA

Bromdiklormetan I
Vlastita metoda, P-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-MSIMS), lzdanje: 210, Modificirana HRN

EN ISO 10301,,2A02
pg/L 1,0 0,1 DA

Dibromklormetan I
Vlastita metoda, P-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanie: 210, Modificirana HRN

EN ISO 10301:2AA2
Hg/L 1,2 0,1 DA

Suma tetrakloreten i trikloreten I
Vlastita metoda, P-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanj e: 2fi , Modificirana HRN

EN ISO 10301:2002
trgll < 0,5 10 DA

Tetrakloreten t
Vlastita metoda, P-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanie: 210, Modificirana HRN

EN ISO 10301,,20A2
trg/L < 0,5 10 DA

Trikloreten I
Vlastita metoda, P-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanje: 2fi , Modificirana HRN

EN ISO 10301:2AA2

pg/L < 0,5 10 DA

1,2-dikloretan r Vlastita metoda, P-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanje: 210, Modificirana HRN

EN ISO 10301:2002
Frg/L < 0,5 3,0 DA

Detergenti - neionski I
Vlastita metoda, oznaka: P-VODE-28,

izdanje: 1/4, Merck 1.01787.AO01 (kivetni
test)

pg/L <60 200,0 DA

Aromatski ugljikovodici - benzen I HRN ISO 11423-1:2002 trg/L < 0,2 1 DA

Pol icikl idki aromatski uglji kovodici I
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
lzdanje: 114, modificirana HRN EN ISO

17993: 2008
pg/L < 0,005 0,10 DA

benzo(a)piren I
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
lzdanje: 114, modificirana HRN EN ISO

17993:2008
trg/L < 0,003 0,010 DA

benzo(b)fluoranten I
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
lzdanje: 1/4, modificirana HRN EN ISO

17993: 2008
trgiL < 0,005 0,10 DA

benzo(k)fluoranten I
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
lzdanje: 114, modificirana HRN EN ISO

17993: 2008
trg/L < 0,005 o,10 DA

benzo(ghi)perilene I
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
lzdanje: 114, modificirana HRN EN ISO

17993: 2008
ug/L < 0,005 0,10 DA

fluoranthene I
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
lzdanje: 1/4, modificirana HRN EN ISO

17993: 2OOa
ug/L < 0,005 DA

indeno(1, 2, 3-cd)pirene r Mastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
lzdanje: 114, modificirana HRN EN ISO

17993: 2008
pg/L < 0,005 0,10 DA

Halooctene kiseline -
Monoklorooctena kisel ina

I Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-S7,
lzdanje: 1/'1, modificirana EPA 552.3 ug/L < 1,0 DA

Halooctene kiseline - Diklorooctena
kiselina

r Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-S7,
lzdanje: 1/1, modificirana EPA 552.3

pg/L < 1,0 DA

Halooctene kiseline - Triklorooctena
kiselina

I Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-S7,
lzdanje: 111, modificirana EPA 552.3 trg/L 0,5 0,1 DA
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Broi ispitnog izvjeStaia: 237961 Oznaka uzorka: 342/24

Voditelj Odsieka

F il ip Tom ljenoviC univ.mag. ing.tech n.al iment.

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat
Mjerna
nesig.

*MDK
Ociena

ispravnosti

Halooctene kiseline -
M onobromooctena kisel ina

r Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57,
lzdanje: 1/1, modificirana EPA 552.3

pg/L < 4,7 DA

Halooctene kiseline - Dibromooctena
kiselina

I Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-S7,
lzdanje: 1/1, modificirana EPA 552.3 IIgIL 0,5 0,1 DA

Halooctene kiseline (HAAS) I Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-S7,
lzdanje: 111, modificirana EPA 552.3 uglL 1,0 a,2 60 DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

lzmjerene vrijednosu pokazatelja odredivanih u uzorku vode su u SKLADU sa maksimalno dopu5tenim koncentracijama utvrdenim u

Prilogu I (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku
potrosnju (NN 64/2023) i lspravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za

ljudsku potro5nju (NN 88/2023).

Mjema nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem o6itovanja nadleZnog ministarstva (KLASA: 023-

03/1 9-01 /505; URBROJ: 534-07 -21 1 -2O-2).

"MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija
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Oznaka uzorka:342124

Odsjekza metale i metaloide

Po6etak ispitivanja: 09.02.2024. Kraj ispitivanja: 21.02.2424.

Naziv uzorka:
voda za ljudsku potro5nju, oznaka P 178 2024, Djedji vrti6 Osmijeh, J. Gotovca, Bjelovar, slavina u kuhinji

(ZO Bjelovar A)

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat Mjerna
nesig.

*MDK
Ocjena

ispravnosti

Beril'rj (Be) Fr HRN EN ISO 17294-2:2023 pg/L < 4,14 DA

Bor (B) Fr HRN EN ISO 17294-2:2023 mg/L 0,0081 0,0006 1,5 DA

Krom (Cr) Fr HRN EN ISO 17294-2:2023 pg/L 0,1 76 0,016 50 DA

Arsen (As) Fr HRN EN ISO 17294-2:2023 pg/L 0,865 0,048 10 DA

Selen (Se) Fr HRN EN ISO 17294-2:2023 pg/L 0,362 0,020 20 DA

Srebro (Ag) Fr HRN EN ISO 17294-2.2A23 pg/L < 0,30 10 DA

Kadmij (Cd) Fr HRN EN ISO 17294-2:2A23 trglL < 0,07 5 DA

Antimon (Sb) Fr HRN EN tSO 17294-2.2023 pg/L < o,21 10 DA

Barij (Ba) Fr HRN EN rSO 17294-2.2023 trglL 9,42 0,36 700 DA

Ziva (Hg) Fr HRN EN ISO 17294-2.2023 pg/L < 0,07 1 DA

Olovo (Pb) Fr HRN EN ISO 17294-2:2a23 pg/L 0,682 0,068 10 DA

UranU (U) Fr HRN EN tSO 17294-2.2023 pg/L 1,30 0,14 30 DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Masena koncentracija analita u uzorku vode u skladu je sa maksimalno dopu5tenim koncentracijama utvrtlenim u Prilogu I (Tablica 2. i

Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju (NN

64t2023) i lspravak pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju
(NN 88/23).
Mjema nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem oditovanja nadleZnog ministarstva (KljSA: 023-
03/1 9-0 1 /505; URBROJ: 534-07 -A 1 -2O-2).

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Analiti6ar:

Bernardo Marciu5 mag.chem.
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Broi ispitnog ianiestaia: 237961 Oznaka uzorka: 34?24

Odsjek za pesticide

Po6etak ispitivanja: 13.42.2024. Kraj ispitivanja: 1 1.03.2A24.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro5nju, oznaka P '178 2024, Djedji vrti6 Osmijeh, J. Gotovca, Bjelovar, slavina u kuhinji
(ZO BjelovarA)

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat
Mjerna
nesig.

*MDK
Ocjena

ispravnosti

Pesticidi ukupni
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L 4,28 0,5 DA

lzodrin I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2A23., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,03 0,1 DA

Aldrin I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pgll < 0,03 0,03 DA

Dieldrin T
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
52:5.3, EPA 536

trg/L < 0,03 0,03 DA

Heptaklor I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L < 0,03 0,03 DA

Heptaklorepoksid-cis I
Mastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,03 0,03 DA

H epta klorepoksi d-tran s I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 123.2A23., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L < 0,03 0,03 DA

Dimetoat I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 123.2A23., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,03 0,1 DA

Klorfenvinfos r Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,03 0,1 DA

Klorpirifos I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,01 0,1 DA

Klorpirifos-metil I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdarye: 114, 12.3.2A23., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L < 0,03 0,1 DA

Malation I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 123.2A23., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < o,02 0,1 DA

Ometoat I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Fg/L < 0,03 0,1 DA

Pirimifos-metil I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

trg/L < 0,03 0,1 DA

Glifosat I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modiflcirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,03 0,1 DA

Fosetil I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,05 0,1 DA

Malaokson I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,03 0,1 DA

Atrazin I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2A23., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L < 0,01 0,1 DA

Simazin I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pgll < 0,04 0,1 DA

Desetil atrazin I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2A23., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,03 0,1 DA

Deisopropil atrazin I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 123.2A23., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,02 0,1 DA

Desetil terbutilazin I
Mastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L < 0,03 0,1 DA

Desetil deisopropil atrazin
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 1 14, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,04 0,1 DA
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Oznaka uzorka:

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat
Mjerna
nesig. "MDK

Ocjena
ispravnosti

Desetil 2-hid roksi atrazin I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L < 0,03 0,1 DA

Hidroksi atrazin I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,03 0,1 DA

Hidroksi simazin I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,03 0,1 DA

Hidroksi terbutilazin I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

trg/L < 0,02 0,1 DA

Metribuzin r Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,05 0,1 DA

Terbutilazin I
Mastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,03 0,1 DA

Bentazon I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,03 0,1 DA

Bromacil I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2A23., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,01 0,1 DA

Desmetil isoproturon I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2A23., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,02 0,1 DA

Dikamba I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

tJg/L < 0,03 0,1 DA

Dimetenamid-p I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,01 0,1 DA

Diuron I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L < 0,02 0,1 DA

2,4-D I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,02 0,1 DA

2,6-diklorobenzamid I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2A23., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L < 0,02 0,1 DA

lzoproturon I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 123.2A23., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,01 0,1 DA

Klorotoluron I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < a,az 0,1 DA

Linuron I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pgll < 0,42 0,1 DA

M C PA (2-m etil-4-klorofenoksioctena
kiselina)

I
Mastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,02 0,1 DA

Mekoprop I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 123.2A23., modificirane EPA
525.3, EPA 536

trg/L < 0,03 0,1 DA

Pendimetalin I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2A23., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pglL < 0,42 0,1 DA

Prosulfokarb r Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,
lzdanje: 114, 123.2A23., modificirane EPA

525.3, EPA 536
pg/L < 0,01 0,1 DA

Azoksistrobin I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2A23., modificirane EPA
525.3, EPA 536

trg/L < 0,05 0,1 DA

Folpet
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,02 0,1 DA

Mankozeb I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 123.2A23., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L < 0,03 0,1 DA

Propineb I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,04 0,1 DA
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Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat
Mjerna
nesig. "MDK

Ocjena
ispravnosti

Tebukonazol r Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L < 0,02 0,1 DA

Tiofanat-metil I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,02 0,1 DA

Acetoklor I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,01 0,1 DA

Acetoklor ESA I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L 0,07 0,04 0,1 DA

Acetoklor OXA I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,03 0,1 DA

S-metolaklor I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modiflcirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,01 0,1 DA

Metolaklor ESA I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L o,14 0,07 0,1 NE

Metolaklor OXA I
Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-1 0,

lzdanje: 114, 12.3.2023., modificirane EPA
525.3, EPA 536

trg/L 0,07 0,04 0,1 DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Masena koncentracija analita odredivanih u uzorku vode nije u skladu s maksimalno dopuStenim koncentracijama utvrtlenim u Prilogu I

(Tablica 2.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroSnju (NN
6412023) i lspravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju
(NN 88/2023).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrclivanju ocjene sukladnosti temeljem oeitovanja nadleZnog ministarstva(KLASA: 02$
03/1 9-01 /505; U RBROJ : 5U-07 -21 1 -2O-2).
*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj odsjeka
lvana Pukljak, dipl.ing.

- KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA

O-SZE -28 lzdanjelPreradba 210 Stranica:717

Broj ispitnog izvieStaia: 237961 Oznaka uzorka: 342124




